
TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

LUMINARIA SPOT TIPO DOWNLIGHT, PANEL DE LED INTEGRADO AL

EQUIPO, CONSUMO TOTAL DE 15W  CATALOGO 220-OAC-15W

LUMINARIA EMPOTRADA TIPO TROFFER, PANEL DE LED INTEGRADO AL

EQUIPO, CONSUMO TOTAL DE 36W, 120/277 VCA. CATALOGO

150-OAC-621-N24

LUMINARIA HERMETICA TIPO SOBREPONER, PANEL DE LED INTEGRADO

AL EQUIPO, CONSUMO TOTAL DE 40W, 120/277 VCA. CATALOGO

150-OAC-VP4-45

CAJA REGISTRO ELECTRICA

SIMBOLOGIA

EXTRACTOR DE AIRE 127V, 1F, 35W

APAGADOR SENCILLO COLOR BLANCO CAT.  E2001, CON TAPA

1VENTANA, E5N1 . MCA MODBUS.

TABLERO DE DISTRIBUCION

NOMENCLATURA DE EQUIPOS:

TD: TABLERO DE DISTRIBUCION

NOTA. VER DETALLES A PLANO APIMAN-PL-43-37-15

TD-K
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TALLER

REPARACION Y

MANTENIMIENTO

BODEGA

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = -0.15 M
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DESECHOS

HUMEDOS

DESECHOS

SECOS

BANDA DE

RAYOS X

ARCO

DETECTOR DE

METALES

ACCESO  Y

SALIDA PEATONAL

N.P.T. = 0.00 M
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1.6m
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3.7m

1.8m1.8m

0.8m

3.7m

3.7m

2.5m

2.8m

0.8m

1.2m

¾

AREA DE ESTUDIO

Y BIBLIOTECA

TALLER DE

CARPINTERIA

TALLER DE

HERRERIA

WC

OFICINA

TERRAZA

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M
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45

44
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41

40

39

38

37

36

35

SUBE

47

46

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

APIMAN-PL-43-42-15

1:50

CASETA DE ACCESO

3

1:50

AREA DE MUELLE

1

1:50

BIBLIOTECA Y TALLER DE CARPINTERIA

2
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TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

LUMINARIA SPOT TIPO DOWNLIGHT, PANEL DE LED INTEGRADO AL

EQUIPO, CONSUMO TOTAL DE 15W  CATALOGO 220-OAC-15W

CAJA REGISTRO ELECTRICA

SIMBOLOGIA

EXTRACTOR DE AIRE 127V, 1F, 35W

TABLERO DE DISTRIBUCION

NOMENCLATURA DE EQUIPOS:

TD: TABLERO DE DISTRIBUCION

APAGADOR SENCILLO COLOR BLANCO CAT.  E2001, CON TAPA

1VENTANA, E5N1 . MCA MODBUS.

APAGADOR DOBLE COLOR BLANCO CAT.  E2001, CON TAPA

2VENTANAS, E5N2 . MCA MODBUS.

APAGADOR DE ESCALERA COLOR BLANCO CAT.  E2003, CON TAPA

1VENTANA, E5N1 . MCA MODBUS.

NOTA. VER DETALLES A PLANO APIMAN-PL-43-37-15

TD-N

¾

¾
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¾ ¾
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ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

WC WC WC WC WC WC

TD-M

M1 M1 M1 M1

M2

M1

M1M1

M1M1

M1M1

M1

¾

¾ ¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾ ¾

¾

¾

¾ ¾ ¾ ¾

¾

¾¾

¾

¾

¾

¾¾

¾ ¾

¾

¾

¾

¾

¾

M2

M2

M2 M2 M2

M2 M2

M2 M2

M2M2

M3 M3 M3 M3

M3M3

M3

M3 M3 M3M3

M3

¾ ¾ ¾
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4.3m 4.3m 4.3m

4.3m4.3m
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3.1m

3.0m 3.0m
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4.3m

0.9m



DORMITORIOS

HOMBRES

DORMITORIOS

HOMBRES

SANITARIOS

HOMBRES

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

40 p.40 p.

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

APIMAN-PL-43-43-15

1:50

DISTRIBUCION GENERAL

1
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TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

LUMINARIA SPOT TIPO DOWNLIGHT, PANEL DE LED INTEGRADO AL

EQUIPO, CONSUMO TOTAL DE 15W  CATALOGO 220-OAC-15W

LUMINARIA EMPOTRADA TIPO TROFFER, PANEL DE LED INTEGRADO AL

EQUIPO, CONSUMO TOTAL DE 36W, 120/277 VCA. CATALOGO

150-OAC-621-N24

CAJA REGISTRO ELECTRICA

SIMBOLOGIA

EXTRACTOR DE AIRE 127V, 1F, 35W

TABLERO DE DISTRIBUCION

NOMENCLATURA DE EQUIPOS:

TD: TABLERO DE DISTRIBUCION

APAGADOR SENCILLO COLOR BLANCO CAT.  E2001, CON TAPA

1VENTANA, E5N1 . MCA MODBUS.

APAGADOR DOBLE COLOR BLANCO CAT.  E2001, CON TAPA

2VENTANAS, E5N2 . MCA MODBUS.

APAGADOR DE ESCALERA COLOR BLANCO CAT.  E2003, CON TAPA

1VENTANA, E5N1 . MCA MODBUS.

NOTA. VER DETALLES A PLANO APIMAN-PL-43-37-15
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WC

HOMBRES

WC

MUJERES

CUARTO DE ASEO

RECEPCION-ESPERA

AREA DE ESTAR

AREA DE JUEGOS

SALON DE EVENTOS

80 PERSONAS

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

APIMAN-PL-43-44-15

1:50

DISTRIBUCION GENERAL
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TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

LUMINARIA SPOT TIPO DOWNLIGHT, PANEL DE LED INTEGRADO AL

EQUIPO, CONSUMO TOTAL DE 15W  CATALOGO 220-OAC-15W

CAJA REGISTRO ELECTRICA

SIMBOLOGIA

TABLERO DE DISTRIBUCION

NOMENCLATURA DE EQUIPOS:

TD: TABLERO DE DISTRIBUCION

APAGADOR SENCILLO COLOR BLANCO CAT.  E2001, CON TAPA

1VENTANA, E5N1 . MCA MODBUS.

NOTA. VER DETALLES A PLANO APIMAN-PL-43-37-15
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¾

¾

¾
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1
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3.7m
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1.8m

1.8m

0.9m

3.0m
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3.3m

2.7m

3.7m

3.0m 3.0m

3.7m

2.7m
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2.0m

1.8m

3.7m
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3.7m

4.3m

4.3m 4.3m
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4.3m

4.3m 4.3m

4.3m

2.7m

3.7m

3.0m

4.2m

4.3m 4.3m

4.3m

4.3m

4.3m

4.3m

4.3m



DORMITORIOS

HOMBRES

DORMITORIOS

HOMBRES

SANITARIOS

HOMBRES

N.P.T. = +4.05 M N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 MN.P.T. = +4.05 M

23

40 p.40 p.

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

APIMAN-PL-43-45-15

1:50

DISTRIBUCION GENERAL
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R2.98
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H

ALOJAMIENTO

OFICIALES

WC

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

WC WC WC WC WC WC

DORMITORIOS

HOMBRES

DORMITORIOS

HOMBRES

SANITARIOS

HOMBRES

DORMITORIOS

MUJERES

DORMITORIOS

HOMBRES

SANITARIOS

HOMBRES

SANITARIOS

MUJERES

LAVANDERIA

PATIO DE

TENDIDO

CRISTALERIA

MANTELERIA

COMEDOR PARA CAPITANES

COCINA

COMEDOR

CAMARA DE

CONGELADOS

(CARNES)

CAMARA DE

REFRIGERADOS

(VERDURAS)

CAMARA DE

SECOS

(ENLATADOS Y

EMPAQUETADOS)

WC

HOMBRES

WC

MUJERES

SUB-ESTACION

C
.
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S
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.
 
 
A

S
E

O

AREA CANINA

1

2

3

4 5

6

7

8

WC

CISTERNA

CUARTO

DE

MAQUINAS

ACCESO

ACCESO

ENTRADA

PRINCIPAL

OFICINA 5

OFICINA 6

OFICINA 7

OFICINA 8

OFICINA 9

OFICINA 10

OFICINA 1

OFICINA 2

OFICINA 3

OFICINA 4

1 2 3 4

HASTA BANDERA

PLAZA

CIVICA

DESECHOS

HUMEDOS

DESECHOS

SECOS

BANDA DE

RAYOS X

ARCO

DETECTOR DE

METALES

ACCESO  Y

SALIDA PEATONAL

CASETA DE

BASURA

CASETA DE

SEGURIDAD

TALLER

REPARACION Y

MANTENIMIENTO

SALIDA DE

EMERGENCIA

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14
15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

BANQUETA

WC HOMBRES

WC MUJERES

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = 0.00 MN.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = +0.30 M

N.P.T. = +0.15 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = -0.15 MN.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = -0.30 M N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = 0.00 M N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = -0.15 M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

SUBE

23

ACCESO

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

19

18

17

16

15

14

13

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

19

18

17

16

15

14

13

12

1

40 p.40 p.

40 p. 40 p.

160 comensales

16 comensales

ACCESO

0.1825

PAÑOL DE

MUNICIONES PAÑOL DE

ARMAMENTO

PAÑOL DE

BLANCOS

OFICINA DE COMPAÑIA

DE SEGURIDAD

WC

ACCESO

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13
12

SUBE

23

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M
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Z2 Z2 Z2

Z2 Z2 Z2

Z2
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Z2Z2Z2Z2

Z2
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Z1Z1Z1Z1Z1
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Z1 Z1

Z3
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Z3Z3Z3Z3Z3Z3Z3Z3Z3Z3

Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1
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¾

¾

¾

¾

¾

1
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¾

¾

¾

¾
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¾
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Z9

Z9

Z9

Z10

Z9

Z10

Z10

Z9

Z10Z9

Z9

1

15.1m

30.1m

10.1m

13.9m

30.1m
13.4m

7.8m

30.0m

8.2m

15.0m

27.5m

11.8m

14.7m

3.1m

10.1m

11.2m

7.3m

13.0m

3.7m

3.7m

3.7m

3.7m

3.7m 4.2m 3.7m 3.0m 3.7m

3.0m

3.0m

2.4m

4.3m

4.3m

2.7m

3.1m

2.4m

3.7m 3.7m 3.8m 3.6m

3.7m 3.7m 4.3m 3.8m

3.1m

3.8m

3.8m

1.9m

3.7m 3.0m

2.4m

2.5m

4.3m
1.2m 2.4m 3.0m 3.7m

3.7m

3.7m

3.7m

3.7m

3.1m

3.1m

3.1m

3.0m

3.0m

3.1m

3.0m

3.1m

2.5m

4.6m

5.0m

F

TD-Z

CONTROL

1

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT  POLIDUCTO SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO

Y/O EN FIRME DE CONCRETO .

LUMINARIA SPOT TIPO DOWNLIGHT, PANEL DE LED INTEGRADO AL

EQUIPO, CONSUMO TOTAL DE 15W  CATALOGO 220-OAC-15W

LUMINARIA ARBOTANTE TIPO WALL, PACK,PANEL DE LED INTEGRADO

AL EQUIPO, CONSUMO TOTAL DE 20W, 120/277 VCA. CATALOGO

170-OAC-119-35

LUMINARIA TIPO VIAL ,PANEL DE LED INTEGRADO AL EQUIPO,

CONSUMO TOTAL DE 35W, 120/277 VCA. CATOLOGO 195-OAC-499-24

LUMINARIA TIPO VIAL ,PANEL DE LED INTEGRADO AL EQUIPO,

CONSUMO TOTAL DE 35W, 120/277 VCA. CATALOGO (x2)195-OAC-499-24

REGISTRO DE CONCRETO PRECOLADO CON MARCO Y CONTRAMARCO

GALVANIZADO.

SIMBOLOGIA

F

FOTOCONTROL 220,1500W MARCA TORK MODELO 2024, MONTADA EN

POSTE DE ALUMBRADO, INCLUYE BASE Y MENSULA.

NOTA. VER DETALLES A PLANO APIMAN-PL-43-37-15

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

APIMAN-PL-43-46-15

1:125

DISTRIBUCION GENERAL
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N.P.T=-0.30 m

sube

ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

WC WC WC WC WC WC

DORMITORIOS

HOMBRES

DORMITORIOS

HOMBRES

SANITARIOS

HOMBRES

DORMITORIOS

HOMBRES

DORMITORIOS

HOMBRES

SANITARIOS

HOMBRES

GIMNASIO

MUJERES

BODEGA

BODEGA

RECEPCION-ESPERA

COMEDOR

COCINA

PLAZA CIVICA

ASTA BANDERA

N.P.T. = +4.05 M N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 MN.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M
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11

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

1

40 p.

40 p.40 p.

40 p.

AREA DE ESTUDIO

Y BIBLIOTECA

TALLER DE

CARPINTERIA

TALLER DE

HERRERIA

WC

OFICINA

TERRAZA

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M
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39

38

37

36

35

SUBE

47

46

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, EN FALSO

PLAFON.

TUBERIA CONDUIT  POLIDUCTO SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO

Y/O EN FIRME DE CONCRETO .

LUMINARIA SPOT TIPO DOWNLIGHT, PANEL DE LED INTEGRADO AL

EQUIPO, CONSUMO TOTAL DE 15W  CATALOGO 220-OAC-15W

CAJA REGISTRO ELECTRICA

SIMBOLOGIA

TABLERO DE DISTRIBUCION

NOMENCLATURA DE EQUIPOS:

TD: TABLERO DE DISTRIBUCION

APAGADOR DE ESCALERA COLOR BLANCO CAT.  E2003, CON TAPA

1VENTANA, E5N1 . MCA MODBUS.

LUMINARIA HERMETICA TIPO SOBREPONER, PANEL DE LED INTEGRADO

AL EQUIPO, CONSUMO TOTAL DE 40W, 120/277 VCA. CATALOGO

150-OAC-VP4-45

NOTA. VER DETALLES A PLANO APIMAN-PL-43-37-15
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69
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71

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

APIMAN-PL-43-47-15

1:50

ESCALERAS PLANTA SEGUNDO NIVEL

2

1:125

PASILLOS PLANTA PRIMER NIVEL
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BAJA

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

N.P.T. = +8.10 M
BAJA
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67
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64

63
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60
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58

69

70

71

PLAZA CIVICA

ASTA BANDERA

SIMBOLOGIA

TABLERO DE DISTRIBUCION

LUMINARIA LED, DE 4W, 127V, CATALOGO

380-OAC-PCW-40.

LUMINARIA LED, DE 22W, 127V, CATALOGO

380-OAC-LCP-40

LUMINARIA ALOHENA, DE OBSTUCCION, DE 500W, 127V, CATALOGO

380-OAC-S3C-X5.

LUMINARIA LED DE 4W, 127V, CATALOGO

380-OAC-GPE-45.

LUMINARIA LED, DE 4W, 127V, CATALOGO

380-OAC-WEP-45.

LUMINARIA LED, DE OBSTUCCION, DE 116W, 127V, CATALOGO

380-OAC-S2R-X5.

LUMINARIA LED, DE 32W, 127V, CATALOGO

380-OAC-LTB-40

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO PESADO.

REGISTRO RECTANGULAR, DE ALUMINIO,

TIPO F. INCLUYE TAPA Y EMPAQUE.

NOTA. VER DETALLES A PLANO APIMAN-PL-43-37-15

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

APIMAN-PL-43-48-15

1:125

HELIPUERTO
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NPT

7

0.5

POSTE CONICO CIRCULAR

LUMINARIA

BRAZO

LUMINARIA TIPO VIAL,

PANEL DE LED

INTEGRADO AL EQUIPO,

CONSUMO TOTAL DE
35W, 120/277 VCA.

1 X 35W LED

MONTAJE EN POSTE DE

7.00m CON 2 BRAZOS

POLIDUCTO DE  3/4"

BASE DE POSTE PREFABRICADO

 40X40X80CM

REGISTRO  DE CONCRETO

PRECOLADO 40X40X65CM

0.4

VISTA DE PLANTA

0.4

0.8

Estribos de Varilla de

No. 3(3/8")Ø @20cm

VISTA LATERAL

Varilla de No. 4(1/2")Ø

0.4

Concreto f'c=250Kg/cm2

Anla de 3/4"Ø

0.75m

0.1

Concreto

F'c=200 kg/cm2

0.4 0.3

0.4

0.3

0.4

0.65

Var. 0.749cm

@ 15 cm en ambos

 sentidos

Tapa de concreto

F'c=200 kg/cm2

Marco y contra

marco galv.

VISTA DE PLANTAVISTA LATERAL

Concreto

F'c=250 kg/cm2

Estribos de Varilla de

No. 3(3/8")Ø @20cm

Anla de 3/4"Ø

0.75m

GABINETE GCA-01

T

A

M

F

TD-Z

Selector

Contactor

Fotocelda

Z1

DE

Z1 Z2

220VCA

CONTACTOR

3F-32A / B220V

BLOQUEO MECANICO

Z2

Z3

Z4

Z5

GABINETE DE

60X60X20CM

CANALETA

 RANURADA DE 1X1"

NUMERO DE

CIRCUITO

Numero de

Z3 Z4 Z5

Z6 Z7

CONTACTOR

3F-32A / B220V

BLOQUEO MECANICO

NUMERO DE

CIRCUITO

Z8 Z9 Z10

Z6

Z7

Z8

Z9

Z10

1.2m

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

APIMAN-PL-43-49-15

POSTE DE ALUMBRADO

1

BASE DE POSTE

3

CONTROL DE ALUMBRADO

5

APAGADOR Y LUMINARIA SPOT.

6

LUMINARIA TIPO ARBOTANTE

4

REGISTRO DE ALUMBRADO
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67

54

66

54

55

67

55

68

68

55

67

55

62

75

59

75

59

75

61

53

64

55

65

65

55

64

53

62

75

59

59

75

61

55

66

55

67

67

55

66

54

54

66

54

67

67

53

66

54

52

64

64

64

64

51

150

166

168

130

168

191

190

146

185

203

203

155

181

201

198

152

178

192

191

148

156

168

167

132

114

121

168

161

171

140

153

187

153

202

211

178

212

174

149

179

160

192

196

170

191

159

163

199

173

208

209

177

205

169

167

204

175

211

212

178

207

171

155

187

168

196

196

169

189

157

174

212

178

179

213

175

150

181

162

188

188

162

182

151

157

191

160

195

195

160

191

157

129

158

132

161

161

133

158

130

141

134

115

134

160

192

192

161

225

268

268

225

225

268

224

192

191

160

48

47

57

61

52

74

90

111

108

93

86

113

110

92

77

101

103

85

60

81

85

70

50 71 61 75 66 69 74 63 77 65 71 72 63

51

56

50

74

78

85

76

55

53

64

59

65

59

71

95

74

63

67

58

85

103

88

60

81

80

63

61

72

78

93

94

61

100

83

70

67

66

87

85

80

86

82

77

85

71

78

69

68

70

63

69

83

83

46

48

51

39

48

43

73

73

82

76

84

95

87

53

59

63

45

59

53

49

66

58

73

53

64

55

67

57

71

51

62

59

75

52

63

58

72

62

77

63

78

64

79

63

78

64

80

63

78

64

80

63

78

64

81

63

77

64

81

62

77

64

81

62

76

63

80

58

73

55

69

52

66

65

68

88

97

92 85 98 83 88 90 66 78 65 71 75 71 95 81 88 85 62 84

79

73

79

78

74

80

79

77

88

88

87

72

90

78 94

96

72

86 91 92

85

92

86

68 91 122 91

135

135

99

99

135

135

99

136

99

135

135

99

136

99

35 56

53

35 57

52

150

134

197

197

134

150

149

133

196

196

133

149

106

115

115

106

130

142

142

129

138

138

129

141

141

128

104

112

112

100

105

91

69

83

102

130

131

112

115

129

138

141

119

122

135

140

142

134

112

101

111

114

115

107

90

52

52

73

73

56

88

77

64

54

62

100

93

81

89

75

63

53

69

98

68

69

98

68

88

83

102

105

79

84

108

77

234

208

200

125

179

254

238

224

176

186

223

228

273

251

238

174

199

249

246

276

252

237

154

247

249

254

239

215

227

271

250

239

181

255

242

235

220

207

210

35

48

50

37

13 13

5

0 0

0

33

33

65

66

66

66

65

65

112

46 46

46

46 46 46

46

46 46 46

46

46

46

46

49

49

49

49

49

49

49

49

103

114

159

27

128 128

37

48

66

98

98

98

98

98

98

34

34

133

133

132

132

259

259

259

259

103

66

50

50

47

49

48

48

4847

47

47

48

67 67

67 67

65

105

34

35

24 24

29

29

18 18

18

18

33

77

106

74

107

74

118

47 47 48 47 47 48 47 47 48 48

76 76

76

76 76

76

76 76

76

76 76

76

217

217

143

269

114

267

105

118

123

137

137

137 137

67

67

220

219

339

339

339

339

150

150

147

74

74

101

52

51

51

5152

52

52

52

99

99

115

115

280

56

57

WC

R2.98

R1.87
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H

ALOJAMIENTO

OFICIALES

WC

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

WC WC WC WC WC WC

DORMITORIOS

HOMBRES

DORMITORIOS

HOMBRES

SANITARIOS

HOMBRES

DORMITORIOS

MUJERES

DORMITORIOS

HOMBRES

SANITARIOS

HOMBRES

SANITARIOS

MUJERES

LAVANDERIA

PATIO DE

TENDIDO

CRISTALERIA

MANTELERIA

COMEDOR PARA CAPITANES

COCINA

COMEDOR

CAMARA DE

CONGELADOS

(CARNES)

CAMARA DE

REFRIGERADOS

(VERDURAS)

CAMARA DE

SECOS

(ENLATADOS Y

EMPAQUETADOS)

WC

HOMBRES

WC

MUJERES

SUB-ESTACION

C
.
 
 
A

S
E

O
C

.
 
 
A

S
E

O

AREA CANINA

1

2

3

4 5

6

7

8

WC

CISTERNA

CUARTO

DE

MAQUINAS

ACCESO

ACCESO

ENTRADA

PRINCIPAL

OFICINA 5

OFICINA 6

OFICINA 7

OFICINA 8

OFICINA 9

OFICINA 10

OFICINA 1

OFICINA 2

OFICINA 3

OFICINA 4

1 2 3 4

HASTA BANDERA

PLAZA

CIVICA

DESECHOS

HUMEDOS

DESECHOS

SECOS

BANDA DE

RAYOS X

ARCO

DETECTOR DE

METALES

ACCESO  Y

SALIDA PEATONAL

CASETA DE

BASURA

CASETA DE

SEGURIDAD

TALLER

REPARACION Y

MANTENIMIENTO

BODEGA

SALIDA DE

EMERGENCIA

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14

15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

BANQUETA

WC HOMBRES

WC MUJERES

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = 0.00 MN.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = +0.30 M

N.P.T. = +0.15 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = -0.15 MN.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = -0.30 M N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = 0.00 M N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = -0.15 M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

SUBE

23

ACCESO

2

3

4

5

6

7

8

9
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19

18

17
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15

14

13
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

19

18

17

16

15

14

13

12

1

40 p.40 p.

40 p. 40 p.

160 comensales

16 comensales

ACCESO

N.P.T. = -0.45 M

0.1825

PAÑOL DE

MUNICIONES PAÑOL DE

ARMAMENTO

PAÑOL DE

BLANCOS

OFICINA DE COMPAÑIA

DE SEGURIDAD

WC

ACCESO

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13
12

SUBE

23

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M
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4 4
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LUMINAIRE SCHEDULE

Symbol Label Qty Lumens LLF WattsCatalog Number Description Lamp

A 193 1192 0.90 14.62

B 24 Absolute 0.90 36.3

C 31 1561 1.80 40

D 12 Absolute 0.90 20.6

E 9 Absolute 0.90 36.02

F 2 Absolute 0.90 72.04

220-OAC-15W-40L

LUMINARIA TIPO

DOWNLIGHT, PANEL DE

LED INTEGRADO AL

EQUIPO, CONSUMO

TOTAL DE 15W, 120/240

VCA.

15W LED

MONTAJE DE

EMPOTRAR A 3.00m.

150-OAC-621-N24

LUMINARIA TIPO

TROFFER, PANEL DE

LED INTEGRADO AL

EQUIPO, CONSUMO

TOTAL DE 36W, 120/277

VCA.

36W LED

MONTAJE DE

EMPOTRAR A 3.00m.

150-OAC-VP4-45

LUMINARIA HERMETICA,

PANEL DE LED

INTEGRADO AL EQUIPO,

CONSUMO TOTAL DE

40W, 120/277 VCA.

40W LED

MONTAJE COLGANTE A

3.00mY DE

SOBREPONER EN

DESCANZO DE

ESCALON.

170-OAC-119-35

LUMINARIA TIPO WALL

PACK, PANEL DE LED

INTEGRADO AL EQUIPO,

CONSUMO TOTAL DE

20W, 120/277 VCA.

20W LED

MONTAJE EN MURO

A 3.00m Y 3.00m

APARTIR DEL ESCALON.

195-OAC-499-24

LUMINARIA TIPO VIAL,

PANEL DE LED

INTEGRADO AL EQUIPO,

CONSUMO TOTAL DE

35W, 120/277 VCA.

1 X 35W LED

MONTAJE EN POSTE DE

7.00m CON BRAZO

RECTO DE 0.50m.

(x2)195-OAC-499-

24

LUMINARIA TIPO VIAL,

PANEL DE LED

INTEGRADO AL EQUIPO,

CONSUMO TOTAL DE

35W, 120/277 VCA.

2 X 35W LED

MONTAJE EN POSTE DE

7.00m CON BRAZO

RECTO DE 0.50m.

STATISTICS

Description       Avg Max Min Max/Min Avg/Min

ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO

PB ACCESO/SALIDA

PB ALOJAMIENTO

OFICIALES

PB ALOJAMIENTO

OFICIALES

PB ALOJAMIENTO

OFICIALES

PB ALOJAMIENTO

OFICIALES

PB ALOJAMIENTO

OFICIALES

PB ALOJAMIENTO

OFICIALES

PB ALOJAMIENTO

OFICIALES

PB ÁREA CANINA

PB ÁREA CANINA

PB ÁREA CANINA

PB ÁREA CANINA

PB ÁREA CANINA

PB ÁREA CANINA

PB ÁREA CANINA

PB ÁREA CANINA

PB ÁREA CANINA

PB BODEGA

PB CAMARA DE

CONGELADOS

PB CAMARA DE

REFRIGERACION

PB CAMARA DE SECOS

PB CISTERNA Y CUARTO

DE MAQUINAS

PB COCINA COMEDOR

PB COMEDOR PARA

CAPITANES

PB CRISTALERIA

PB CUBESTACION

PB DESECHOS

HUMEDOS

PB DESECHOS

HUMEDOS

PB DORMITORIOS

PB DORMITORIOS

PB DORMITORIOS

PB DORMITORIOS

PB ESCALERA

PB ESCALERA

PB LAVANDERIA Y PATIO

DE TENDIDO

PB MANTELERIA

PB OFICINA

PB PAÑOL DE

ARMAMENTO

PB PAÑOL DE BLANCOS

PB PAÑOL DE

MUNICIONES

PB PASILLO

PB PASILLO

PB PASILLO

PB PLANTA DE

EMERGENCIA

PB SANITARIO MUJERES

PB SANITARIO MUJERES

PB SANITARIOS

HOMBRES

PB SANITARIOS

HOMBRES

PB SANITARIOS

HOMBRES

PB TALLER REPARACION

Y MANTENIMIENTO

PB WC

PB WC

PB WC

PB WC

PB WC

PB WC

PB WC

PB WC

PB WC

PB WC

VIALIDAD

17 lux 24 lux 13 lux 1.8:1 1.3:1

13 lux 29 lux 4 lux 7.3:1 3.3:1

12 lux 18 lux 5 lux 3.6:1 2.4:1

130 lux 143 lux 114 lux 1.3:1 1.1:1

47 lux 47 lux 46 lux 1.0:1 1.0:1

47 lux 48 lux 46 lux 1.0:1 1.0:1

47 lux 48 lux 46 lux 1.0:1 1.0:1

47 lux 48 lux 46 lux 1.0:1 1.0:1

47 lux 47 lux 46 lux 1.0:1 1.0:1

47 lux 48 lux 46 lux 1.0:1 1.0:1

47 lux 47 lux 46 lux 1.0:1 1.0:1

51 lux 52 lux 49 lux 1.1:1 1.0:1

50 lux 51 lux 48 lux 1.1:1 1.0:1

50 lux 52 lux 47 lux 1.1:1 1.1:1

50 lux 52 lux 48 lux 1.1:1 1.0:1

50 lux 52 lux 47 lux 1.1:1 1.1:1

50 lux 52 lux 47 lux 1.1:1 1.1:1

50 lux 51 lux 48 lux 1.1:1 1.0:1

50 lux 51 lux 48 lux 1.1:1 1.0:1

74 lux 101 lux 47 lux 2.1:1 1.6:1

93 lux 115 lux 64 lux 1.8:1 1.5:1

117 lux 137 lux 98 lux 1.4:1 1.2:1

117 lux 137 lux 98 lux 1.4:1 1.2:1

117 lux 137 lux 98 lux 1.4:1 1.2:1

299 lux 339 lux 259 lux 1.3:1 1.2:1

174 lux 217 lux 103 lux 2.1:1 1.7:1

211 lux 269 lux 158 lux 1.7:1 1.3:1

49 lux 67 lux 34 lux 2.0:1 1.4:1

160 lux 219 lux 132 lux 1.7:1 1.2:1

78 lux 99 lux 67 lux 1.5:1 1.2:1

78 lux 99 lux 67 lux 1.5:1 1.2:1

61 lux 76 lux 49 lux 1.6:1 1.2:1

61 lux 76 lux 49 lux 1.6:1 1.2:1

61 lux 76 lux 49 lux 1.6:1 1.2:1

61 lux 76 lux 49 lux 1.6:1 1.2:1

45 lux 57 lux 35 lux 1.6:1 1.3:1

43 lux 56 lux 34 lux 1.6:1 1.3:1

81 lux 114 lux 27 lux 4.2:1 3.0:1

49 lux 67 lux 34 lux 2.0:1 1.4:1

174 lux 267 lux 128 lux 2.1:1 1.4:1

114 lux 147 lux 66 lux 2.2:1 1.7:1

62 lux 73 lux 50 lux 1.5:1 1.2:1

127 lux 150 lux 103 lux 1.5:1 1.2:1

94 lux 123 lux 66 lux 1.9:1 1.4:1

81 lux 118 lux 48 lux 2.5:1 1.7:1

69 lux 105 lux 37 lux 2.8:1 1.9:1

161 lux 220 lux 133 lux 1.7:1 1.2:1

68 lux 74 lux 65 lux 1.1:1 1.0:1

91 lux 107 lux 66 lux 1.6:1 1.4:1

89 lux 106 lux 65 lux 1.6:1 1.4:1

69 lux 74 lux 66 lux 1.1:1 1.0:1

61 lux 77 lux 33 lux 2.3:1 1.8:1

223 lux 280 lux 105 lux 2.7:1 2.1:1

70 lux 70 lux 70 lux 1.0:1 1.0:1

69 lux 69 lux 69 lux 1.0:1 1.0:1

58 lux 58 lux 58 lux 1.0:1 1.0:1

58 lux 58 lux 58 lux 1.0:1 1.0:1

115 lux 118 lux 112 lux 1.1:1 1.0:1

58 lux 58 lux 58 lux 1.0:1 1.0:1

58 lux 58 lux 58 lux 1.0:1 1.0:1

58 lux 58 lux 58 lux 1.0:1 1.0:1

58 lux 58 lux 58 lux 1.0:1 1.0:1

58 lux 58 lux 58 lux 1.0:1 1.0:1

10 lux 33 lux 0 lux N / A N / A
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LUMINAIRE SCHEDULE

Symbol Catalog Number Description Lamp

220-OAC-15W-

LUMINARIA TIPO

DOWNLIGHT, PANEL DE

LED INTEGRADO AL

EQUIPO, CONSUMO

TOTAL DE 15W, 120/240

VCA.

15W LED

MONTAJE DE

EMPOTRAR A 3.00m.

150-OAC-621-

LUMINARIA TIPO

TROFFER, PANEL DE

LED INTEGRADO AL

EQUIPO, CONSUMO

TOTAL DE 36W, 120/277

VCA.

36W LED

MONTAJE DE

EMPOTRAR A 3.00m.

150-OAC-VP4-

LUMINARIA HERMETICA,

PANEL DE LED

INTEGRADO AL EQUIPO,

CONSUMO TOTAL DE

40W, 120/277 VCA.

40W LED

MONTAJE COLGANTE

A 3.00m Y DE

SOBREPONER EN

DESCANZO DE

ESCALON.

170-OAC-119-

LUMINARIA TIPO WALL

PACK, PANEL DE LED

INTEGRADO AL EQUIPO,

CONSUMO TOTAL DE

20W, 120/277 VCA.

20W LED

MONTAJE EN MURO

A 3.00m Y 3.00m

APARTIR DEL ESCALON.

195-OAC-499-

LUMINARIA TIPO VIAL,

PANEL DE LED

INTEGRADO AL EQUIPO,

CONSUMO TOTAL DE

35W, 120/277 VCA.

1 X 35W LED

MONTAJE EN POSTE DE

7.00m CON BRAZO

RECTO DE 0.50m.

(x2)195-OAC-

499-24

LUMINARIA TIPO VIAL,

PANEL DE LED

INTEGRADO AL EQUIPO,

CONSUMO TOTAL DE

35W, 120/277 VCA.

2 X 35W LED

MONTAJE EN POSTE DE

7.00m CON BRAZO

RECTO DE 0.50m.

40L

N24

45

35

24

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

APIMAN-PL-43-50-15

1:50

DISTRIBUCION GENERAL
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47 47 47 47

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

69

58 58

67

67

73

66

66

73

66

66

73

67

67

73

168

182

169

292

292

167 167

292

292

168

182

168

260

229

210

278

193

227

237

262

215

264

210

212

219

215

178

264

211

212

220

260

229

210

278

193

227

237

261

196

225

236

236

225

197

232

265

278

278

265

232

220

231

231

220

266

302

302

266

220

231

231

220

232

265

278

278

265

232

196

225

236

236

225

197

53

65

50

65

65

50

65

53

54

66

54

67

67

54

66

54

55

67

55

68

68

55

67

55

62

75

59

75

59

75

61

53

64

55

65

65

55

64

53

62

75

59

59

75

61

55

66

55

67

67

55

66

54

54

66

54

67

67

53

66

54

52

64

64

64

64

51

53

65

50

65

65

50

65

53

54

66

54

67

67

54

66

54

55

67

55

68

68

55

67

55

62

75

59

75

59

75

61

53

64

55

65

65

55

64

53

62

75

59

59

75

61

55

66

55

67

67

55

66

54

54

66

54

67

67

53

66

54

52

64

64

64

64

51

53

65

50

65

65

50

65

53

54

66

54

67

67

54

66

54

55

67

55

68

68

55

67

55

62

75

59

75

59

75

61

53

64

55

65

65

55

64

53

62

75

59

59

75

61

55

66

55

67

67

55

66

54

54

66

54

67

67

53

66

54

52

64

64

64

64

51

53

65

50

65

65

50

65

53

54

66

54

67

67

54

66

54

55

67

55

68

68

55

67

55

62

75

59

75

59

75

61

53

64

55

65

65

55

64

53

62

75

59

59

75

61

55

66

55

67

67

55

66

54

54

66

54

67

67

53

66

54

52

64

64

64

64

51

75

76

66

66

71

73

69

64

56

50

50

56

53

65

70

70

65

55

55

64

59

70

72

71

70

59

59

68

63

70

55

60

35

35

33

50

69

68

68

59

59

68

63

67

59

62

65

56

56

64

60

59

82

75

72

58

69

68

79

60

99

62

66

54

63

62

81

77

104

79

80

62

76

77

98

77

93

67

50

53

65

86

72

79

84

65

76

75

105

81

104

91

90

73

87

89

99

77

84

80

82

67

79

79

81

61

53

51 47 51 51 48

53

52

187

243

181

256

212

271

211

283

165

224

288

223

300

174

226

288

226

300

176

226

289

227

301

177

229

294

229

306

179

225

286

227

297

176

231

297

230

180

221

282

224

292

174

232

296

227

178

215

269

213

280

167

212

257

199

291

164

105

131

109

96

165

168

145

135

155

196

159

137

127

105

93

116

107

125

145

134

153

136

138

124

160

187

166

171

176

162

114

130

126

137

127

125

112

108

120

118

126

118

115

156

179

160

187

164

168

153

144

167

151

175

154

158

143

45 70 61 73 68 66 76 63 76 67 68 74 62 74 56 55 72

51

70

60

47

60

73

54

75

75

67

79

78

73

82

71

68

80

67

65

60

58

64

79

81

75

75

84

77

86

97

89

55

62

68

50

69

80

84

80

92

115

67

108

72

110

66

96

65

75

73

73

61

59

74

74

65

67

69

84

78

99

77

95

81

95

77

60

81

66

77

63

82

46

77

63

82

59

36

76

56

36

82

59

36

75 81 71 68

127 111

93

109

119

100

122

87

74

74

85

75

77 70 95 105 86 93 124 112

46 46

46

46 46 46

46

46 46 46

46

46

46

46

59 59

59 57

66

66

65

65

65

65

66

66

128 128

152

152

152

152

173

186

186

186

186

49

49

49

49

49

49

49

49

32

32

44

41 41

143

86

102

35

45

47 47 48 47 47 48 47 47 48 48

60 60

60 58

74

74 74

74

267

297 297

302 302

317

317

76 76

76

76 76

76

76 76

76

76 76

76

77

77

108

66 66

309 309

207

197

138

139






N.P.T=-0.30 m

sube





ALOJAMIENTO

OFICIALES

WC

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

WC WC WC WC WC WC

DORMITORIOS

HOMBRES

DORMITORIOS

HOMBRES

SANITARIOS

HOMBRES

DORMITORIOS

HOMBRES

DORMITORIOS

HOMBRES

SANITARIOS

HOMBRES

GIMNASIO

WC

HOMBRES

WC

MUJERES

BODEGA

BODEGA

CUARTO DE ASEO

CUARTO DE ASEO

WC

HOMBRES

WC

MUJERES

CUARTO DE ASEO

RECEPCION-ESPERA

AREA DE ESTAR

AREA DE JUEGOS

SALON DE EVENTOS

80 PERSONAS

CAMAROTE

JEFE

UNAPROP

OFICINA 1

COMEDOR

COCINA

JEFE DE ANALISIS

Y MONITOREO

ALMACEN Y

ARCHIVO

OFICINA 2

OFICINA 3

WC HOMBRES

WC MUJERES

PLAZA CIVICA

ASTA BANDERA

N.P.T. = +4.05 M N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 MN.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05M

N.P.T. = +5.50 M

N.P.T. = +4.05 M

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

SUBE

47

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

1

40 p.

40 p.40 p.

40 p.

AREA DE ESTUDIO

Y BIBLIOTECA

TALLER DE

CARPINTERIA

TALLER DE

HERRERIA

WC

OFICINA

TERRAZA

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

SUBE

47

46

LUMINAIRE SCHEDULE

Symbol Label Qty Lumens LLF WattsCatalog Number Description Lamp

A 160 1192 0.90 14.62

B 41 Absolute 0.90 36.3

D 3 Absolute 0.90 20.6

220-OAC-15W-40L

LUMINARIA TIPO

DOWNLIGHT, PANEL DE

LED INTEGRADO AL

EQUIPO, CONSUMO

TOTAL DE 15W, 120/240

VCA.

15W LED

MONTAJE DE

EMPOTRAR A 3.00m.

150-OAC-621-N24

LUMINARIA TIPO

TROFFER, PANEL DE

LED INTEGRADO AL

EQUIPO, CONSUMO

TOTAL DE 36W, 120/277

VCA.

36W LED

MONTAJE DE

EMPOTRAR A 3.00m.

170-OAC-119-35

LUMINARIA TIPO WALL

PACK, PANEL DE LED

INTEGRADO AL EQUIPO,

CONSUMO TOTAL DE

20W, 120/277 VCA.

20W LED

MONTAJE EN MURO

A 3.00m Y 3.00m

APARTIR DEL ESCALON.

STATISTICS

Description       Avg Max Min Max/Min Avg/Min

1N  ALOJAMIENTO DE

OFICIALES

1N  ALOJAMIENTO DE

OFICIALES

1N  ALOJAMIENTO DE

OFICIALES

1N  ALOJAMIENTO DE

OFICIALES

1N  ALOJAMIENTO DE

OFICIALES

1N  ALOJAMIENTO DE

OFICIALES

1N  ALOJAMIENTO DE

OFICIALES

1N ÁREA ES ESTUDIO Y

BIBLIOTECA

1N BODEGA

1N BODEGA

1N CUARTO DE ASEO

1N CUARTO DE ASEO

1N CUARTO DE ASEO

1N DORMITORIOS

HOMBRES

1N DORMITORIOS

HOMBRES

1N DORMITORIOS

HOMBRES

1N DORMITORIOS

HOMBRES

1N GIMNASIO

1N OFICINA

1N PASILLO

1N PASILLO

1N SALON DE EVENTOS

1N SANITARIOS

HOMBRES

1N SANITARIOS

HOMBRES

1N TALLER

1N TERRAZA

1N WC

1N WC

1N WC

1N WC

1N WC

1N WC

1N WC

1N WC

1N WC HOMBRES

1N WC HOMBRES

1N WC MUJERES

1N WC MUJERES

AREA DE JUEGOS-STAR

RECEPCION-ESPERA

47 lux 47 lux 46 lux 1.0:1 1.0:1

47 lux 48 lux 46 lux 1.0:1 1.0:1

47 lux 47 lux 46 lux 1.0:1 1.0:1

47 lux 48 lux 46 lux 1.0:1 1.0:1

47 lux 47 lux 46 lux 1.0:1 1.0:1

47 lux 48 lux 46 lux 1.0:1 1.0:1

47 lux 48 lux 46 lux 1.0:1 1.0:1

233 lux 302 lux 176 lux 1.7:1 1.3:1

58 lux 58 lux 57 lux 1.0:1 1.0:1

60 lux 60 lux 59 lux 1.0:1 1.0:1

60 lux 60 lux 59 lux 1.0:1 1.0:1

58 lux 58 lux 58 lux 1.0:1 1.0:1

60 lux 60 lux 59 lux 1.0:1 1.0:1

61 lux 76 lux 49 lux 1.6:1 1.2:1

61 lux 76 lux 49 lux 1.6:1 1.2:1

61 lux 76 lux 49 lux 1.6:1 1.2:1

61 lux 76 lux 49 lux 1.6:1 1.2:1

239 lux 317 lux 186 lux 1.7:1 1.3:1

174 lux 267 lux 128 lux 2.1:1 1.4:1

97 lux 139 lux 45 lux 3.1:1 2.2:1

71 lux 138 lux 35 lux 3.9:1 2.0:1

237 lux 309 lux 143 lux 2.2:1 1.7:1

75 lux 104 lux 44 lux 2.4:1 1.7:1

61 lux 77 lux 32 lux 2.4:1 1.9:1

208 lux 297 lux 152 lux 2.0:1 1.4:1

52 lux 66 lux 41 lux 1.6:1 1.3:1

58 lux 58 lux 58 lux 1.0:1 1.0:1

58 lux 58 lux 58 lux 1.0:1 1.0:1

58 lux 58 lux 58 lux 1.0:1 1.0:1

58 lux 58 lux 58 lux 1.0:1 1.0:1

58 lux 58 lux 58 lux 1.0:1 1.0:1

58 lux 58 lux 58 lux 1.0:1 1.0:1

58 lux 58 lux 58 lux 1.0:1 1.0:1

69 lux 69 lux 69 lux 1.0:1 1.0:1

69 lux 74 lux 66 lux 1.1:1 1.0:1

69 lux 74 lux 66 lux 1.1:1 1.0:1

68 lux 74 lux 65 lux 1.1:1 1.0:1

68 lux 74 lux 65 lux 1.1:1 1.0:1

146 lux 197 lux 102 lux 1.9:1 1.4:1

134 lux 207 lux 86 lux 2.4:1 1.6:1


























 








 



















LUMINAIRE SCHEDULE

Symbol Catalog Number Description Lamp

220-OAC-15W-

LUMINARIA TIPO

DOWNLIGHT, PANEL DE

LED INTEGRADO AL

EQUIPO, CONSUMO

TOTAL DE 15W, 120/240

VCA.

15W LED

MONTAJE DE

EMPOTRAR A 3.00m.

150-OAC-621-

LUMINARIA TIPO

TROFFER, PANEL DE

LED INTEGRADO AL

EQUIPO, CONSUMO

TOTAL DE 36W, 120/277

VCA.

36W LED

MONTAJE DE

EMPOTRAR A 3.00m.

170-OAC-119-

LUMINARIA TIPO WALL

PACK, PANEL DE LED

INTEGRADO AL EQUIPO,

CONSUMO TOTAL DE

20W, 120/277 VCA.

20W LED

MONTAJE EN MURO

A 3.00m Y 3.00m

APARTIR DEL ESCALON.

40L

N24

35

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

APIMAN-PL-43-51-15

Planta 1er Nivel

Esc: 1:200

Detalle de Luminaria Propuesta
Esc: S/E

Cálculo de Iluminación
Esc: S/E
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67

72

59

71

48 70

70 55

55

298

240

239 236 298

240

264

213

290

244

259

255

242 171

171

242 256

234

239

220

279

221

280 234

239

255

172

244

259

241

171

152

130

99

184

139

110

166

106

109

164

178

161

134

176

162

159

175

169

147

159

177

158

107

89

91

112

103

104

79

36

36

33

182 181

125

170

170

168

169

186185

169

170

96

63

85

77

306 306

340

310

307

305

289291

307

309

188

188

113

ENTRADA

PRINCIPAL

OFICINA 5

OFICINA 6

OFICINA 7

OFICINA 8

OFICINA 9

OFICINA 10

OFICINA 1

OFICINA 2

OFICINA 3

OFICINA 4

WC HOMBRES

WC MUJERES

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

SUBE

23

0.1825

67

72

59

71

48 70

70 55

55

298

240

239 236 298

240

264

213

290

244

259

255

242 171

171

242 256

234

239

220

279

221

280 234

239

255

172

244

259

241

171

152

130

99

184

139

110

166

106

109

164

178

161

134

176

162

159

175

169

147

159

177

158

107

89

91

112

103

104

79

36

36

33

182 181

125

170

170

168

169

186
185

169

170

96

63

85

77

306 306

340

310

307

305

289291

307

309

188

188

113

ENTRADA

PRINCIPAL

OFICINA 5

OFICINA 6

OFICINA 7

OFICINA 8

OFICINA 9

OFICINA 10

OFICINA 1

OFICINA 2

OFICINA 3

OFICINA 4

WC HOMBRES

WC MUJERES

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

SUBE

23

0.1825

48 70

70 55

55

67

72

59

70

36 32

48

30

109

90

89

109

103

98

76

325 290

256

267

225

179

299

240

251

308

184

232

294

309

275

177 334

231

266

320

234

274

275

188

186

168

209

190

175

109

167

168

149

142

131

108

144

103

231

323

313 258

138

122

96

131

118

101

87

117

132

103

93

97

154

138

119

138

141

143

146

166

143

139

119

132

162

93

135

138

131

141

140

33

36

36

27

49

62

247

123

132

168

151

102

214

54

113

77

85

55

68

110

339

304

326

342

213

192

365

184

261

CAMAROTE

JEFE

UNAPROP

OFICINA 1

COMEDOR

COCINA

JEFE DE ANALISIS

Y MONITOREO

ALMACEN Y

ARCHIVO

OFICINA 2

OFICINA 3

WC HOMBRES

WC MUJERES

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

SUBE

47

LUMINAIRE SCHEDULE

Symbol Label Qty Lumens LLF WattsCatalog Number Description Lamp

A 57 1192 0.90 14.62

B 62 Absolute 0.90 36.3

C 6 1561 1.80 40

220-OAC-15W-40L

LUMINARIA TIPO

DOWNLIGHT, PANEL DE

LED INTEGRADO AL

EQUIPO, CONSUMO

TOTAL DE 15W, 120/240

VCA.

15W LED

MONTAJE DE

EMPOTRAR A 3.00m.

150-OAC-621-N24

LUMINARIA TIPO

TROFFER, PANEL DE

LED INTEGRADO AL

EQUIPO, CONSUMO

TOTAL DE 36W, 120/277

VCA.

36W LED

MONTAJE DE

EMPOTRAR A 3.00m.

150-OAC-VP4-45

LUMINARIA HERMETICA,

PANEL DE LED

INTEGRADO AL EQUIPO,

CONSUMO TOTAL DE

40W, 120/277 VCA.

40W LED

MONTAJE COLGANTE A

3.00mY DE

SOBREPONER EN

DESCANZO DE

ESCALON.

STATISTICS

Description       Avg Max Min Max/Min Avg/Min

1N ALMACEN Y ARCHIVO

1N CAMAROTE

1N CIRCULACION

1N COCINA

1N COCINA COMEDOR

1N ESCALERA

1N JEFE DE ANALISIS Y

MONITOREO

1N JEFE UNAPRO

1N OFICINA 1

1N OFICINA 2

1N OFICINA 3

1N WC

1N WC HOMBRES

1N WC MUJERES

2N ALMACEN Y ARCHIVO

2N ÁREA DE TRABAJO

2N CAMAROTE

2N CASETA DE

COMUNIACIONES

2N CIRCULACION

2N ESCALERA

2N JEFE UNAPRO

2N SALA DE JUNTAS

2N SALA DE JUNTAS

2N SALA DE JUNTAS

2N WC

2N WC HOMBRES

2N WC MUJERES

PB CIRCULACION

PB ESCALERA

PB OFICINA 1

PB OFICINA 2

PB OFICINA 3

PB OFICINA 4

PB OFICINA 5

PB OFICINA 6

PB OFICINA 7

PB OFICINA 8

PB OFICINA 9

PB OFICINA 10

PB SANITARIO HOMBRES

PB SANITARIO MUJERES

186 lux 213 lux 151 lux 1.4:1 1.2:1

38 lux 55 lux 27 lux 2.0:1 1.4:1

126 lux 184 lux 54 lux 3.4:1 2.3:1

164 lux 261 lux 113 lux 2.3:1 1.5:1

145 lux 192 lux 102 lux 1.9:1 1.4:1

94 lux 110 lux 62 lux 1.8:1 1.5:1

284 lux 365 lux 214 lux 1.7:1 1.3:1

228 lux 304 lux 123 lux 2.5:1 1.9:1

287 lux 339 lux 247 lux 1.4:1 1.2:1

262 lux 342 lux 168 lux 2.0:1 1.6:1

257 lux 326 lux 132 lux 2.5:1 1.9:1

59 lux 68 lux 49 lux 1.4:1 1.2:1

58 lux 77 lux 33 lux 2.3:1 1.8:1

61 lux 85 lux 36 lux 2.4:1 1.7:1

174 lux 212 lux 137 lux 1.5:1 1.3:1

267 lux 369 lux 134 lux 2.8:1 2.0:1

38 lux 55 lux 27 lux 2.0:1 1.4:1

209 lux 285 lux 134 lux 2.1:1 1.6:1

140 lux 188 lux 69 lux 2.7:1 2.0:1

96 lux 115 lux 80 lux 1.4:1 1.2:1

227 lux 307 lux 120 lux 2.6:1 1.9:1

366 lux 474 lux 267 lux 1.8:1 1.4:1

381 lux 481 lux 295 lux 1.6:1 1.3:1

323 lux 372 lux 259 lux 1.4:1 1.2:1

59 lux 68 lux 49 lux 1.4:1 1.2:1

58 lux 77 lux 33 lux 2.3:1 1.8:1

61 lux 85 lux 36 lux 2.4:1 1.7:1

151 lux 188 lux 96 lux 2.0:1 1.6:1

96 lux 113 lux 63 lux 1.8:1 1.5:1

253 lux 306 lux 182 lux 1.7:1 1.4:1

252 lux 306 lux 181 lux 1.7:1 1.4:1

246 lux 340 lux 125 lux 2.7:1 2.0:1

231 lux 310 lux 170 lux 1.8:1 1.4:1

229 lux 308 lux 168 lux 1.8:1 1.4:1

228 lux 305 lux 168 lux 1.8:1 1.4:1

241 lux 289 lux 186 lux 1.6:1 1.3:1

242 lux 291 lux 185 lux 1.6:1 1.3:1

229 lux 307 lux 169 lux 1.8:1 1.4:1

230 lux 309 lux 170 lux 1.8:1 1.4:1

58 lux 77 lux 33 lux 2.3:1 1.8:1

61 lux 85 lux 36 lux 2.4:1 1.7:1

Calculated values include direct and interreflected components.








    
 















 








 



















LUMINAIRE SCHEDULE

Symbol Catalog Number Description Lamp

220-OAC-15W-

LUMINARIA TIPO

DOWNLIGHT, PANEL DE

LED INTEGRADO AL

EQUIPO, CONSUMO

TOTAL DE 15W, 120/240

VCA.

15W LED

MONTAJE DE

EMPOTRAR A 3.00m.

150-OAC-621-

LUMINARIA TIPO

TROFFER, PANEL DE

LED INTEGRADO AL

EQUIPO, CONSUMO

TOTAL DE 36W, 120/277

VCA.

36W LED

MONTAJE DE

EMPOTRAR A 3.00m.

150-OAC-VP4-

LUMINARIA HERMETICA,

PANEL DE LED

INTEGRADO AL EQUIPO,

CONSUMO TOTAL DE

40W, 120/277 VCA.

40W LED

MONTAJE COLGANTE

A 3.00m Y DE

SOBREPONER EN

DESCANZO DE

ESCALON.

170-OAC-119-

LUMINARIA TIPO WALL

PACK, PANEL DE LED

INTEGRADO AL EQUIPO,

CONSUMO TOTAL DE

20W, 120/277 VCA.

20W LED

MONTAJE EN MURO

A 3.00m Y 3.00m

APARTIR DEL ESCALON.

195-OAC-499-

LUMINARIA TIPO VIAL,

PANEL DE LED

INTEGRADO AL EQUIPO,

CONSUMO TOTAL DE

35W, 120/277 VCA.

1 X 35W LED

MONTAJE EN POSTE DE

7.00m CON BRAZO

RECTO DE 0.50m.

(x2)195-OAC-

499-24

LUMINARIA TIPO VIAL,

PANEL DE LED

INTEGRADO AL EQUIPO,

CONSUMO TOTAL DE

35W, 120/277 VCA.

2 X 35W LED

MONTAJE EN POSTE DE

7.00m CON BRAZO

RECTO DE 0.50m.

40L

N24

45

35

24
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Detalle de Luminaria Propuesta
Esc: S/E

Cálculo de Iluminación
Esc: S/E

Planta Baja (Edificio 2).
Esc: 1:150

Planta 2do Nivel (Edificio 2).
Esc: 1:150

Planta 1er Nivel (Edificio 2).
Esc: 1:150
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TD-I

I4

¾

I5

I4

I4

I4

I4

I5

I5

I5

I6

I6I6

I6

I7

I7

I7

I7

I8

I8

I8

I9

I9I9

I9

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

ENTRADA

PRINCIPAL

OFICINA 5

OFICINA 6

OFICINA 7

OFICINA 8

OFICINA 9

OFICINA 10

OFICINA 1

OFICINA 2

OFICINA 3

OFICINA 4

WC HOMBRES

WC MUJERES

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

SUBE

23

0.1825

CONTACTO DUPLEX, 15A, 1FASE, 127V EN PARED,15A MAX. 127VCA,

CON FALLA A TIERRA. GFSI, 8899, MCA LEVITON. ALTURA DE 1.20M.

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, POR LOSA DE

CONCRETO

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE 15A MAX. 127VCA, CAT. E2015,

MCA. MODBUS. ALTURA DE 0.40M

SIMBOLOGIA

TD

TABLERO DE DISTRIBUCION
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CONTACTO DUPLEX, 15A, 1FASE, 127V EN PARED,15A MAX. 127VCA,

CON FALLA A TIERRA. GFSI, 8899, MCA LEVITON. ALTURA DE 1.20M.

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, POR LOSA DE

CONCRETO

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE 15A MAX. 127VCA, CAT. E2015,

MCA. MODBUS. ALTURA DE 0.40M

SIMBOLOGIA

TD

TABLERO DE DISTRIBUCION

TD-O

O3

¾

O4

O3

O3

O3

O5

O3

O3

O4

O4

O4

O5

O5

O5

O6

O6

O6

O6

O6

O7

O7

O7

O7

O7

O7

O7

1

¾

¾

1

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

O6

CAMAROTE

JEFE

UNAPROP

OFICINA 1

COMEDOR

COCINA

JEFE DE ANALISIS

Y MONITOREO

ALMACEN Y

ARCHIVO

OFICINA 2

OFICINA 3

WC HOMBRES

WC MUJERES

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

SUBE

47
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CONTACTO DUPLEX, 15A, 1FASE, 127V EN PARED,15A MAX. 127VCA,

CON FALLA A TIERRA. GFSI, 8899, MCA LEVITON. ALTURA DE 1.20M.

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, POR LOSA DE

CONCRETO

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE 15A MAX. 127VCA, CAT. E2015,

MCA. MODBUS. ALTURA DE 0.40M

SIMBOLOGIA

TD

TABLERO DE DISTRIBUCION

U4

U4

U4

U4

U4

U4

U5

U5

U5

U5

U5

U6

U6

U6

U6

U6

U6

U7

U7

U7

U7

U7

U7

U7

U7

U7

U8

U8

U8

U8

U8

U8

U8

U9

U9

U9

U9

U9

U10

U10

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

CAMAROTE

JEFE

UNAPROP

CASETA DE

COMUNICACIONES

AREA DE TRABAJO

INGRESO

HELIPUERTO

SALA DE JUNTAS

ALMACEN Y

ARCHIVO

SALA DE JUNTAS

SALA DE JUNTAS

WC HOMBRES

WC MUJERES

N.P.T. = +8.10 M

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

BAJA

70

TD-U
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CONTACTO DUPLEX, 15A, 1FASE, 127V EN PARED,15A MAX. 127VCA,

CON FALLA A TIERRA. GFSI, 8899, MCA LEVITON. ALTURA DE 1.20M.

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, POR LOSA DE

CONCRETO

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE 15A MAX. 127VCA, CAT. E2015,

MCA. MODBUS. ALTURA DE 0.40M

SIMBOLOGIA

TD

TABLERO DE DISTRIBUCION

TD-D

¾

D5

D2

D2

D2
D2

D2

D2

D3

D3

D3

D3
D3 D3

D3

D3

D2

D4

D4

D4 D4

D4

D4

D4

D4

D5

D5

D5
D5

D6

D6

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

1

D2

¾

¾

¾

¾

¾

¾

H

ALOJAMIENTO

OFICIALES

WC

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

WC WC WC WC WC WC

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = 0.00 M N.P.T. = 0.00 M N.P.T. = 0.00 M

OFICINA DE COMPAÑIA

DE SEGURIDAD

WC

8

9

10

11

17

16

15

14

13 12

TD-F

TD-H

TD-G

¾

7.0m

1

1

1

1

1

G3

G3

¾

G3

G5 G4

G6

G7

G8

H3

H3

H3

¾

¾

H3

H3

H3

H4

H4

H4

H4

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

H4

¾

1

1

1¼

1

¾

F7F5

F3

F2

F2

F11

F9

F4

F9

F10

F10

F6

F12

F12

F11

F8

1¼ 1¼

1

LAVANDERIA

PATIO DE

TENDIDO

CRISTALERIA

MANTELERIA

COMEDOR PARA CAPITANES

COCINA

COMEDOR

CAMARA DE

CONGELADOS

(CARNES)

CAMARA DE

REFRIGERADOS

(VERDURAS)

CAMARA DE

SECOS

(ENLATADOS Y

EMPAQUETADOS)

WC

HOMBRES

WC

MUJERES

C
.
 
 
A

S
E

O
C

.
 
 
A

S
E

O

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = 0.00 M N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

160 comensales

16 comensales

BODEGA
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AREA DE ALOJAMIENTO

2

1:50
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CONTACTO DUPLEX, 15A, 1FASE, 127V EN PARED,15A MAX. 127VCA,

CON FALLA A TIERRA. GFSI, 8899, MCA LEVITON. ALTURA DE 1.20M.

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, POR LOSA DE

CONCRETO

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE 15A MAX. 127VCA, CAT. E2015,

MCA. MODBUS. ALTURA DE 0.40M

SIMBOLOGIA

TD

TABLERO DE DISTRIBUCION

Y2

¾

PAÑOL DE

MUNICIONES PAÑOL DE

ARMAMENTO

PAÑOL DE

BLANCOS

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

TD-A

A3

A3

¾

¾

A3

AREA CANINA

1

2

3

4 5

6

7

8

WC

CISTERNA

CUARTO

DE

MAQUINAS

ACCESO

ACCESO

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = -0.15 M

N.P.T. = -0.30 M

N.P.T. = 0.00 M
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AREA CANINA

1

1:50

AREA DE PAÑOL DE MUNICIONES
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CONTACTO DUPLEX, 15A, 1FASE, 127V EN PARED,15A MAX. 127VCA,

CON FALLA A TIERRA. GFSI, 8899, MCA LEVITON. ALTURA DE 1.20M.

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, POR LOSA DE

CONCRETO

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE 15A MAX. 127VCA, CAT. E2015,

MCA. MODBUS. ALTURA DE 0.40M

SIMBOLOGIA

TD

TABLERO DE DISTRIBUCION

TD-B

B5

B5

B5

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

B4

B4

B4

B4

B4

B4

B4

B4

B6

B6

B6

B6
B6

B6

B6

B6

DORMITORIOS

MUJERES

DORMITORIOS

HOMBRES

SANITARIOS

HOMBRES

SANITARIOS

MUJERES

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 MN.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

40 p. 40 p.

TD-C
¾

C5

C5

C5

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

C4

C4

C4

C4

C4

C4

C4

C4

C6C6

C6

C6

C6

C6

C6

C6

DORMITORIOS

HOMBRES

DORMITORIOS

HOMBRES

SANITARIOS

HOMBRES

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

N.P.T. = 0.00 M

40 p.40 p.
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CONTACTO DUPLEX, 15A, 1FASE, 127V EN PARED,15A MAX. 127VCA,

CON FALLA A TIERRA. GFSI, 8899, MCA LEVITON. ALTURA DE 1.20M.

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, POR LOSA DE

CONCRETO

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE 15A MAX. 127VCA, CAT. E2015,

MCA. MODBUS. ALTURA DE 0.40M

SIMBOLOGIA

TD

TABLERO DE DISTRIBUCION

TD-E

E4

¾

E3

E5

E3

E3

E3

E4

E4

E4

E4

E5

E5

E5

E5

E5

E5

E5

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

E4

E4

E3

E3

AREA DE ESTUDIO

Y BIBLIOTECA

TALLER DE

CARPINTERIA

TALLER DE

HERRERIA

WC

OFICINA

TERRAZA

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

SUBE

47

46

TD-N

N2

¾

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N3

N3

N3 N3 N3
N3

N3

N3

N4

N4

N4 N4
N4 N4

N4

N4

N5

N5

N5

N5

¾

1

¾

¾

¾

¾

¾

¾
¾

¾

¾

¾

¾

¾
¾ ¾

¾

1

¾

¾¾

¾

¾

ALOJAMIENTO

OFICIALES

WC

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

ALOJAMIENTO

OFICIALES

WC WC WC WC WC WC

N.P.T. = +4.05 MN.P.T. = +4.05 M
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COORDINACIÓN GENERAL DE
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CONTACTO DUPLEX, 15A, 1FASE, 127V EN PARED,15A MAX. 127VCA,

CON FALLA A TIERRA. GFSI, 8899, MCA LEVITON. ALTURA DE 1.20M.

TABLERO DE DISTRIBUCION

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA SERVICIO LIGERO, POR LOSA DE

CONCRETO

TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, EN MURO LADRILLO Y/O

EN FIRME DE CONCRETO .

½"PVC

# # #

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE 15A MAX. 127VCA, CAT. E2015,

MCA. MODBUS. ALTURA DE 0.40M

SIMBOLOGIA

TD

TABLERO DE DISTRIBUCION

TD-Q

Q6

¾

Q4

Q5

Q7

Q4

Q4

Q4

Q5

Q5

Q5

Q5

Q4

Q6

Q6

Q6

Q6

Q6

Q6

Q7

Q7

Q7

Q7

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

Q7

GIMNASIO

WC

HOMBRES

WC

MUJERES

BODEGA

BODEGA

CUARTO DE ASEO

CUARTO DE ASEO

WC

HOMBRES

WC

MUJERES

CUARTO DE ASEO

RECEPCION-ESPERA

AREA DE ESTAR

AREA DE JUEGOS

SALON DE EVENTOS

80 PERSONAS

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

N.P.T. = +4.05 M

PLANO :

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

MANZANILLO

COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

TALLER PROYECTOS "APIMAN"

APIMAN-PL-43-60-15

1:50

DISTRIBUCION GENERAL
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